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@ Ostrava - Radvanice

Dodatek é. 2 k Certifikatu prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpe&im vybuchu
podie smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

Cislo certifikatu prezkouseni typu:

FTZU 05 ATEX 0291X

Vyrobek:  Ventilator radialni typ VFM-71-0450-K
Vyrobce: ELBH-CZ s.r.o.
Adresa: Havliékova 35, 375 01 Tyn nad Vitavou, Ceska republika

Tento dodatek rozsifuje certfi<at o pfezkouseni typu C. FTZU 05 ATEX 0291X, vztahujici se k navrhu
a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu a
jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je uveden
dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKJSEBNI USTAV potvrzuje, Ze u vyse uvedeného vyrobku bylo ovefeno
spinéni z&kladnich pozadavki na ochranu zdravi @ bezpecnost vztahujicich se k navrhu a konstrukci
produktu ur&eného pro pouZti v prostfedi s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedené v pfiloze I
smérnice Evropského parlamentu a Rady €. 2014/34/EU z 26.02.2014.

Certifikaty o prezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pied Gcinnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mchou byt, v souladu s ¢lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto certifikatim o pfezkouseni typu
mohou nést i nadale plvodri sislo certifikatu vydaného pied 20.04.2016.

Bezpe&nost vyrobku byla ovérena podle norem:

&SN EN 1SO 80079-36:2016; CSN EN ISO 80079-37:2016;
&SN =N IEC 60079-0:2018; CSN EN 14986:2017

Oznad&eni vyrobku musi obsahovat:

€< 12/2G ExhlIB T3 Gb/Gb

Tento certifikat plati do: 30.09.2025

\

Ing. Luka$ Martinak NI : Strana: 1/2

védouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vdeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZkUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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(13) Pokrac¢ovani
(14) Dodatek €. 3

k Certifikatu prezkouseni typu &. FTZU 05 ATEX 0291X

(15) Popis zmén vyrobku:

Predmétem tohoto dodatku jsou:
- zména oznaceni zafizeni,

- hodnoceni dle norem GSN EN ISO 80079-36:2016, CSN EN 1SO 80079-37:2016,
SN EN IEC 60079-0:2018,

- prodlouzeni platnosti cartifikatu.

Technické parametry, konstrukce a pouZité materidly radidiniho ventilatoru typ VFM-71-0450-K
z(stavaji beze zmén a jsou uvedeny v originalnim certifikatu a dodatcich €. 1 + €. 2.

(16) Zprava €. 05/0291/3 ze dne 15.09.2020

(17) Zvlastni podminky pouZiti:

1. K pohonu ventilatoru musi byt pouZit vhodny schvéleny nevybusnym elektromotor odpovidajiciho
vykonu o maximalnich otatkach 1 445 min-! a v patfi¢ném nevybusném provedeni.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:

Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo: Strany  Datum Nazev

NP 001/2020/VFM-**-**-K 17 07.09.2020 Navod k pouziti
IHAR-ELBH-VFM-xx-xx-K 3 07.09.2020 Analyza rizik
VFM 002 . 1 26.08.2020 Vykres
VFM-O71-04‘:50-K-OO-0 1 20.08.2020 Vykres

Datum vydani: 24.09.2020

{ng. Lukas Martinak Strana: 2/2

Vydéni tohotc certifikatu je podmin&no pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat muzZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



